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IMPORTANT
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE TECHNIQUE AVANT TOUTE INSTALLATION
ET UTILISATION DE L'APPAREIL ET LA CONSERVERPOUR DES CONSULTATIONS
ULTERIEURES

Aucune reproduction méme partielle de ce document n’est autorisé sans I'accord express de la société EXELTEC.

La présente notice est susceptible de recevoir des modifications en fonctions des changements rendus nécessaires par nos
programmes constants de recherche et développement.
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Avertissement

Lire attentivement les instructions et les avertissements de la notice technique avant de procéder
a la mise en route de l'installation sachant que cette derniére fournit des informations importantes
concernant la sécurité, l'installation, I’'usage et la maintenance de |'appareil.

La notice représente une partie intégrante et essentielle de I'appareil. Elle devra étre conservée
dans un endroit s{r et étre disponible sur demande.

En cas de transfert de propriété de l'appareil, il conviendra de s’assurer que la notice soit bien
transmise au nouveau propriétaire et/ou a linstallateur ou a la société de maintenance qui
s’occupera de l'installation. En cas de disparition, s’adresser a EXELTEC pour en demander une
copie.

1. EXELTEC décline toute responsabilité concernant des dommages directs ou indirects a des
personnes, animaux, ou objets provenant d'une utilisation incorrecte de |'appareil et de
I'inobservation des instructions de la notice et de toute instruction transmise par le fabricant.

2. L'appareil doit étre installé selon les régles de I'art par un installateur agréé. On devra
respecter les exigences |égales (textes normatifs, textes de loi, codes, DTU etc.) en vigueur
en matiére de sécurité des installations gaz. On tiendra également compte des obligations
liées a I'hygiéne et a la sécurité (Code du travail) ainsi qu’aux régles liées aux installations
électriques.

L'appareil comporte un point chaud supérieur a 150°C. Veuillez-vous reporter a la |égislation en
vigueur et consulter les organismes compétents avant toute installation dans des établissements
classés. L'installation des appareils est formellement proscrite dans tous les locaux « a risque ».
L'appareil et I'installation doivent faire I'objet d'un entretien annuel.
On s’appliquera également a prendre en compte et a respecter les dispositions des textes
suivants, (liste non exhaustive) :
Code du travail
e Installations classées pour la protection de I'environnement
e Reéglement de sécurité contre I'incendie relatif aux ERP (Etablissements Recevant du
Public) - Disposition générales et spécifiques (par type d’établissement)
e Arrété du 22 octobre 1969 (relatif aux conduits de fumées desservant des logements)
e Arrété du 2 ao(t 1977 (régles techniques et de sécurité applicables aux installations
de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés a l'intérieur des batiments
d’habitation et de leurs dépendances.)
e Reéglement Sanitaire Départemental Type
Normes :

NF C15-100 Installations électriques a basse tension

NF D35-302 Tuyaux et coudes de fumées en tdle

NF P 45-204 Installation de gaz (ex DTU 61.1)

NF P 51-201 Travaux de fumisterie (ex DTU 24.1)

NF P 51-701 Reégles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage

normal
Il appartient a l'utilisateur et a l'installateur de valider le respect de la réglementation en
vigueur (en faisant notamment appel a des bureaux de contréles diiment habilités) et
I'adéquation de I’environnement avec les exigences de fonctionnement des appareils AVANT
TOUTE INSTALLATION DU MATERIEL.

Veuillez consulter nos limites de garantie

3. Toute déviation d’usage pour lequel ce matériel a initialement été prévu est considérée
comme dangereuse.

4. Le constructeur exclut toute responsabilité contractuelle et extra contractuelle pour les
dommages causés par des erreurs d’installation, d’utilisation et d’inobservation des notices
techniques fournies avec l'appareil.

Procéder chaque année a un entretien annuel et obligatoire de votre installation.
Nous consulter.
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1.1 Important

Avant d’installer cet appareil veuillez consulter les limites et exclusion de garantie en fin
de notice.

Vérifier que I'appareil soit bien réglé pour un fonctionnement avec l'alimentation gaz et
I'alimentation électrique disponibles sur l'installation, en vérifiant la plaque signalétique
sur l'appareil.

Vérifier I’étanchéité de la canalisation et de tous les raccords gaz, vérifier que le
dimensionnement de la canalisation corresponde bien au débit requis et que tous les
dispositifs de sécurité correspondent bien aux exigences des normes en vigueur.

En cas de défaut répétitif sur 'appareil, s’'adresser a linstallateur ou a une station
technique agréée afin d’identifier la cause du probleme.

En cas d’arrét prolongé, isoler l'installation en gaz et en électricité.

1.2 Recyclage du produit

Le symbole ci-dessous, présent sur I'unité briileur, indique que I'appareil doit étre recyclé
en fin de vie.

Contacter le fabricant afin de connaitre les modalités de reprise et de
recyclage par I'eco organisme habilité pour le recyclage du produit.

1.3 Descriptif général

La bande radiante X CERK HE et X CERK HE JR est un systeme de chauffage par
rayonnement gaz particulierement adapté pour chauffer les locaux de grands volumes. Le
design du produit et sa fabrication ont fait I'objet de soins particuliers qui lui permettent
d’obtenir des performances exceptionnelles en termes de rendement, de niveau de
sécurité, d’homogénéité de température et de protection de I’'environnement (rendements
de combustion et de rayonnement, réduction des émissions de NOx).

Le X CERK HE et X CERK HE JR est composé de modules rayonnants avec des tubes
émetteurs en acier aluminié calorisé qui sont fixés sous la toiture du local a chauffer. Les
tubes chauffés émettent un rayonnement infrarouge qui réchauffe I'atmosphere sans créer
de mouvement d‘air.

La production de chaleur nécessaire au réchauffement des tubes émetteurs provient d'une
unité brlleur modulante. L'échange de chaleur entre la chambre de combustion et le flux
présent dans les tubes émetteurs est assuré par la recirculation des fumées qui est réalisée
par un ventilateur centrifuge.
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Données techniques

EUCERK HE EU CERK HE
JR
Categorie gaz ITon3p ITon3p
Type d’évacuation B22; Bs2 B22; Bs2
. - ) Max kW (pcs) 133,3 321,9
Débit calorifique nominal PCS -
Min kW (pcs) 33,0 88,8
L . ] Max kW (pci) 120,0 290,0
Débit calorifique nominal PCI - -
Min kW (pci) 30,0 80,0
. ) . Max kW (pcs) 127 306,1
Puissance utile nominale PCS -
Min kW (pcs) 31 85,8
] ] ] Max kW (pci) 114,4 275,8
Puissance utile nominale PCI : .
Min kW (pci) 28,6 77,3
) Puissance utile max % 95,3 95,1
Rendement de combustion - - -
Puissance utile min % 96,5 96,6
Type de brileur PREMIX PREMIX
G20 m3/h 3,17/12,7 8,47/30,69
. °
nglt gaz (15 °C 1013 mbar) G25 e
min/max
G31 kg/h 2,33/9,32 6,21/22,53
G20 mbar 20 20
Pression d’alimentation gaz G25 mbar 25 25
G31 mbar 37 37
Diameétre raccordement gaz Pouce 1/2" 1"1/4
Tension d’alimentation V/Hz 400/50-60 400/50-60
Puissance électrique kw 1,0 2,6
Diametre évacuation fumées mm 120 150
Longueur maxi conduit d’évacuation fumées (*) m 5 8
Poids unité de combustion (sans conduit de fumées) kg 130 195
Poids chassis support kg 20 29
Poids total unité de combustion + chassis support kg 150 224
Diametre des tubes radiants mm 200/300 300

Tableau. 2 Données techniques unité de combustion

(*) Pour le calcul des équivalences, considérer qu’un coude a 45° correspond a une longueur

d’1,5m de conduit.

Nota L'unité de combustion est concue pour fonctionner dans une plage de
température comprise entre -15°C et +40°C.
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2.1 Données selon
2009/125/CE (ErP)

reglement

UE 2015/1188

TABLEAU 2.1 — X CERK HE JR (petits modéles)

Directive

Identification du modeéle X CERK-HE JR

Tvpe de chauffage Bande Bande Bande Bande
s & radiante radiante radiante radiante
Combustible Gaz Nat. Gaz Nat Gaz Nat. Gaz Nat
G20 G20 G20 G20
Combustible Gazeux Gazeux Gazeux Gazeux
Caractéristiques Symbole Unité Valeur \ Valeur Valeur \ Valeur
Emissions Nox liée au chauffage des (mg/KWh
locaux input) 26 26 26 26
(NOx <=200mg/kWh input) (GCV)
Puissance thermique
Puissance thermique Nominale P nom kW 57,2 57,2 114,4 114,4
Puissance thermique Minimale P min kW 28,6 28,6 57,2 57,2
Puissance thermique Minimale en
pourcentage de la Puissance thermique % 50 50 50 50
Nominale
Facteur de rayonnement
Facteu.r de rayor.mement a la puissance RE nom 0,6446 0,6446 0,6446 0,6446
thermique Nominale
Facteur de rayonnement a la puissance RF min 05914 | 0,5914 0,5914 0,5914
thermique Minimale
Consommation électrique auxiliaire
A la puissance thermique Nominale el max kW 0,500 0,500 0,500 0,500
A la puissance thermique Minimale el min kW 0,337 0,337 0,337 0,337
En mode veille el sb kW 0,010 0,010 0,010 0,010
Consommation électrique pour la
veilleuse
Puissance nécessaire pour la veilleuse P pilot kw N.A. N.A. N.A. N.A.
Rendement utile (PCS)
Rendement utile a la puissance
thermique nth,nom % 85,8 85,8 85,8 85,8
Nominale
Rendement utile a la puissance
thermique nth,min % 85,9 85,9 85,9 85,9
Minimale
Pertes de I'’enveloppe
Classe d’isolation de I’enveloppe U W/m2K 0,5 0,5
Coefficient de perte de I'enveloppe F env % 2,2% 2,2%
Générateur de chaleur installé en
dehors de la oul NON oul NON
Zone chauffée
Régulation de la puissance thermique
- 1allure (ON/OFF) Non Non Non Non
- 2allures Non Non Non Non
- Modulation oul oul oul oul
Efficacité énergétique saisonniere pour 0
12 7' I1 i
le chauffage des locaux (274%) ns % 85 87,5 88 88,3
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TABLEAU 2.2 - X CERK HE (gros modéles)

Identification du modele X CERK-HE 150 150 ‘ 300 300

Bande | Bande | Bande | Bande
Type de chauffage radian | radian | radian | radian
te te te te
Gaz Gaz Gaz Gaz
Combustible Nat. Nat Nat. Nat
G20 G20 G20 G20
Combustible Gazeu | Gazeu | Gazeu | Gazeu
X X X X
L e .- Valeur
Caractéristiques
- ., KWh
Emissions Nox liée au chauffage des locaux (ni‘:r/)ut) 50 50 50 50
NOx <=2 kWhi
(NOx <=200mg/ input) (GCV)
Puissance thermique
Puissance thermique Nominale P nom kW 142,7 | 142,7 | 275,8 | 275,8
Puissance thermique Minimale P min kW 77,3 77,3 140,1 | 140,1
Pu!ssance therm!que Mlnlmale en pourcentage de la % 54 54 51 51
Puissance thermique Nominale
Facteur de rayonnement
Facteur de rayonnement a la puissance thermique RF
. 0,6487 | 0,6487 | 0,6487 | 0,6487
Nominale nom
Facteur de rayonnement a la puissance thermique Minimale | RF min 0,5951 | 0,5951 | 0,5951 | 0,5951
Consommation électrique auxiliaire
A la puissance thermique Nominale el max kW 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813
A la puissance thermique Minimale el min kW 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485
En mode veille el sb kw 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010
Consommation électrique pour la veilleuse
Puissance nécessaire pour la veilleuse P pilot kw N.A. N.A. N.A. N.A.
Rendement utile (PCS)
Rend'ement utile a la puissance thermique nth,no % 85,6 85,6 85,6 85,6
Nominale m
Re'nfiement utile a la puissance thermique nth, mi % 87,0 87,0 87.0 87.0
Minimale n
Pertes de I’enveloppe
Classe d’isolation de I’enveloppe U W/m?2K 0,5 0,5
Coefficient de perte de I'enveloppe F env % 2,2% 2,2%
Générateur (l:le chaleur installé en dehors de la oul NON oul NON
Zone chauffée
Régulation de la puissance thermique
- 1allure (ON/OFF) Non Non Non Non
- 2allures Non Non Non Non
- Modulation oul oul oul oul
Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des 0
locaux (274%) ns % 87,1 89,3 87,5 89,8

Tableaux. 3
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2.2 Dimensions de lI'unité de combustion

Poids X CERK HE= 195 kg
Poids X CERK JR = 130 kg

A= raccordement gaz ,
B= Raccordement électrique Schema 3
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REF. X CERK HE JR X CERK HE
(mm) (mm)
A 1383 1863
B 286 661
C 272 272
D 150 180
E 660 760
F 374 516
G 297 378
H 120 150
I 826 955
J 240 385
K 320 340
L 241 275
M 800 1000
N 867 1070
O 824 1023
P 311 363
Q 360 531
R 591 811
S 34 179
T 730 750
9) 34 69
V 192 313
W 364 406
X 115 175
Y 530 710

Tab. 5
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2.3 Dimensions en mm des modules rayonnants

Modéle 1200 (poids 30kg/m)

Modéle 800 (poids 25kg/m)

Modele X CERK HE-JR (poids = 20 kg/m)
799

Fig. 6
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2.4 Composants de l'unité de combustion

Pos. Description
1 Manchons de départ/retour
2 Rail emplacement chéssis
3 Porte d’accés au brilleur et au ventilateur
4 Evacuation fumées @150mm femelle
5 Plenum de traversée de paroi
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2.5 Plaque d’identification de I'appareil

Chaque appareil est identifié a I'aide d’une plaque signalétique d’identification qui reprend
les caractéristiques techniques et le numéro de série. Cette plaque et les avertissements
d’usage sont apposés sur la facade du panneau électrique de l'unité de combustion et ne
doivent en aucun cas étre détachés. Exemple de plaque d’identification :

Fig.1 Plague signalétique et avertissements
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2.6 Descriptif des modules rayonnants

Fig.8

Pos. Description

1 Etrier de suspension

Chassis tubulaire autoportant

Isolant monobloc, composé de liants inorganiques et protégé par une feuille d’aluminium,
apposé sur la totalité des faces latérales et supérieures du module rayonnant

Chaine de suspension du tube émetteur

Tube émetteur avec calorisation spéciale réalisée en atmosphére controlée, garantissant une
meilleure émissivité et une plus grande homogénéité de rayonnement, sans aucun entretien.
Manchon femelle.

Réflecteur d’optimisation du rayonnement (MODELE 1200 UNIQUEMENT

Manchon male de raccordement des tubes émetteurs

Orifice d’assemblage des modules

Carter latéral

2
3
4

(6]

(ol Ko RN o)}
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INSTALLATION

L'installation doit étre réalisée par des sociétés spécialisées et agréées selon les normes

en vigueur.

La distance minimum entre le plan rayonnant (cote inférieure de la
bande) et le sol doit étre de 4m.

3.1 Eloighement des matériaux combustibles et non combustibles

La distance entre la surface
extérieure des tubes
émetteurs et  d’éventuels
matériaux combustibles non
isolés doit étre suffisante afin
d’empécher un échauffement
trop important de la surface et
un risque de combustion ou
d’'incendie. Dans tous les cas,
la distance d’éloignement
entre le matériau combustible
et le tube émetteur ne pourra
pas étre inférieure a 1,5 m (cf
Fig 9). Les modules
rayonnants doivent étre
installés de facon que la
température des structures
verticales ou horizontales de
supportage ne soit pas
supérieure a 50°C. Dans le cas
contraire il conviendra de
prévoir la mise en place
d’isolant de protection.

Rappel : distance
d’éloignement des
matériaux combustibles
non isolés (cf Article CH53
réglementation ERP) :

- 1,25m vers le bas

- 0,5m vers le haut

- 0,60m latéralement

Matériau non combustible

Distance latérale minimum
de matériau non
combustible
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3.2 Transport, manutention

Manutentionner le matériel en respectant les instructions de la notice technique

Les opérations de transport et de manutention doivent étre réalisées par du
personnel qualifié et informé des modalités d’interventions et des regles de
sécurité a respecter.
Les moyens de manutentions utilisés doivent étre adaptés a la charge soulevée et
transportée.

Manutention de l'unité de combustion : Dans le cas d’une utilisation d’un charriot
élévateur insérer les fourches dans les guides rails de 'unité br(leur en équilibrer le poids
de la charge (fig.10).

Poids X CERK HE = 195 kg
Poids X CERK HE JR = 130kg

Manutention des modules rayonnants : ne jamais prendre un module rayonnant
avec une fourche ou un chariot élévateur par le dessous. Voir instructions
spécifiques fournies par Exeltec . Se servir des étriers de fixation et soulever
toujours le module par le dessus

Durant les opérations de manutention aucune personne ne doit se trouver dans l'air de
manutention. Vérifier la stabilité de la charge avant toute manutention
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Manutention de l'unité de combustion avec des manilles
(uniquement pour modéles X CERK HE)

Les vis de fixation des manilles se trouvent sur la partie supérieure de l'unité de
combustion, sous le capot supérieur.
Retirer le capot supérieur (figll) pour accéder aux vis de fixation des manilles (fournies).

Seul les modéles X CERK HE
sont équipés de manilles
(pas les versions JR)

Visser les manilles sur les
vis prévues a cet effet
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NOTA :
Faire attention lors de la manutention avec les manilles (versions X CERK
HE uniquement). L'unité de combustion tend a s’incliner Ilégérement vers
I'arriere (fig 12) pour équilibrer le poids de I'unité sachant que la position
des points de suspension est décalée par rapport au centre de gravité de l'unité
de combustion.

Nota : retirer les manilles et remonter le capot supérieur une voit la manutention
terminée.

Nota : seuls les modeles X CERK HE sont équipés de manilles (pas les versions
HE JR)

Nota : poids de I'unité de combustion X CERK HE 195 kg
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3.3 Montage de |'unité de combustion en paroi

Schéma avec trou de pénétration en paroi et fixations du chassis pour les
modeéles X CERK HE JR

Le chassis est équipé de deux trous supplémentaires au cas ou il ne serait pas possible
de le fixer a la paroi (cas d’une fixation murale) avec les trous principaux. (entraxe
de centre a centre 450mm)

Schéma avec trou de pénétration en paroi et fixations du chassis pour les
modeles X CERK HE
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FIXATION EN PAROI DU CHASSIS :

IMPORTANT : le bureau d’études en charge du projet doit vérifier si la

paroi sur laquelle va étre installée I'unité de combustion est en mesure
de recevoir la charge et il doit définir les modalités de fixation compte tenu de la
nature de la paroi.

Description Fourniture

1 Profils renfort structure Fournis

2 Tiges filetées Non fournies
3 Rondelles Non fournies
4 Ecrous Non fournis

Nota : la fixation illustrée sur la figure 14 ci-dessus est donnée a titre
totalement indicatif. Les modalités de fixation dépendent de la structure
sur laquelle I'unité de combustion est installée.
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FIXATION DE L'UNITE DE COMBUSTION AU CHASSIS

Siliconer sur les parties latérales et supérieures le bord de I'unité de combustion afin de
prévenir toute infiltration d’eau a travers le trou de pénétration en paroi.

Notice d’installation, de maintenance et d’utilisation X-CERK HE(2)-2021-01-FR Page | 22



IMPORTANT : bloquer l'unité sur le chassis avec 6 vis 4,8x32 pour le
modele HE (4 vis 4,8x32mm pour les modeles HE JR). Ces vis sont
fournies.

Cadre de fermeture du trou de pénétration en paroi :

Positionner les cornieres de fermeture du trou de pénétration en taillant des angles a 45°
et fixer le tout a la paroi avec des chevilles
et des fixations adaptées.
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3.4 Montage du panneau coupe feu (installation murale en ERP)

Dans le cas d’une installation murale en ERP ou un panneau coupe-feu doit étre installé
entre la paroi et I'unité de combustion, les dimensions du panneau devront répondre aux
exigences de la reglementation ErP en vigueur. Se référer notamment aux prescriptions
de I'article CH54 de la réglementation des Etablissements Recevant du Public (ERP).

Le panneau coupe-feu doit toujours étre positionné entre la paroi murale de
supportage et le chassis support du X CERK.

IMPORTANT : en cas d’installation de I'unité de combustion a l'intérieur
du local respecter les réglementations en vigueur et prévoir les
ventilations appropriées du local.
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3.5 Montage de I'unité de combustion en version Roof Top

Schéma de principe

Isolation.

Pos. Description

1 | Trou de pénétration
Protection inférieure
avec isolation

2 Protection inférieure
avec isolation
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Schéma de réservation traversée toiture XCERK
HE
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Schéma de réservation traversée toiture XCERK
HE JR (petit modele)
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3.6 Evacuation des produits de combustion

La longueur maximum d’évacuation des produits de combustion ne doit pas excéder 8
meétres pour les modeles X CERK HE et 5 meéetres pour les modéles X CERK HE
JR.(*)

Seuls les conduits de fumées homologués avec le X CERK HE, prescrits et fournis par
Exeltec peuvent étre utilisés conformément aux directives européennes en vigueur.

(*) Considérer a titre d’équivalence qu’un coude a 90° correspond a une longueur de 1,5m
de conduit linéaire.

Les bandes radiantes X CERK HE sont homologués pour une évacuation de type B, et Bs;.

Pos. \ Description

1 | Terminal pare pluie

2 Longueur droite
(longueur variable)
3 Connexion en T
Elément de support et
4 | fixation paroi du
conduit
Pot recueilli de
condensats
6 | Longueur droite 25cm

ATTENTION

Prévoir un collier de fixation mural
pour chaque Ilongueur droite
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3.7 Montage des modules rayonnants

Assemblage du module de départ

Toujours commencer les opérations de montage par le module situé de suite
apreés lI'unité de combustion puis continuer le montage en suivant I'ordre du schéma
d’assemblage fourni.

Le premier module doit venir en appui contre le plenum de l'unité de combustion apres
avoir appliqué un cordon de silicone (utiliser exclusivement le silicone fourni) a
I'intérieur du tube femelle (opposé au tube avec Nipple).

Monter toujours le premier module sans le bloquer avec des vis autoforeuses sur
la partie en appui contre I'unité de combustion, (a la différence du montage des
modules suivants qui requiert systématiquement l'usage d’autoforeuses afin de
bloquer I'assemblage) puis utiliser des vis autoforeuses (apreés avoir appliqué le
cordon de silicone) pour I'assemblage de I'autre extrémité du premier module
avec le module suivant (comme pour les autres modules).

Mettre en appui le cadre autoportant du module
au plénum de l'unité de combustion.

Réaliser les joints en appliquant
un cordon de silicone a
I'intérieur du tube femelle sans
les bloquer avec des vis
autoforeuses pour la partie
située contre I'unité e
combustion
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Assemblage des modules (apres le module de
départ)

Avant |'assemblage, appliquer systématiquement un cordon de silicone (utiliser

exclusivement le silicone fourni) sur le périmétre intérieur du tube femelle
(opposé au tube avec Nipple) selon la Fig 26.

Utiliser exclusivement le silicone spécial fourni (tenue a 300°C) par Exeltec.

Prevoir 4 vis 8x25 (non fournies) avec écrous (non fournis) pour I'assemblage des chassis
des modules. (Fig.27).
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Assembler les chassis des modules dans I'ordre du schéma d’assemblage

VUE EN COUPE DES MODULES

VUE DE DESSUS DES MODULES

Tube avec cordon de silicone.

Tube avec cordon de

Tube avec cordon de silicone.

Tube avec Nipple sans
silicone.

= Direction du flux thermique

Notice d’installation, de maintenance et d’utilisation X-CERK HE(2)-2021-01-FR Page | 31



IMPORTANT :

A L'EXCLUSION DU RACCORDEMENT DU PREMIER MODULE AVEC
L'UNITE DE COMBUSTION, CHAQUE ASSEMBLAGE TUBE FEMELLE /TUBE
AVEC NIPPLE DOIT ETRE BLOQUE AVEC DES VIS AUTOFOREUSES (3 VIS
POUR CHAQUE TUBE, NON FOURNIES). LES 3 VIS SONT A POSITIONNER
SUR LA BANDELETTE DE SUSPENSION DES TUBES, AU NIVEAU DU
CHEVAUCHEMENT ENTRE LE TUBE FEMELLE ET LE NIPPLE SELON LE
SCHEMA CI-DESSOUS.

Positionner les 3 vis autoforeuses (non
fournies) sur la bandelette de suspension au
niveau du chevauchement entre le tube femelle
et le Nipple.
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Module avec systémes d’absorption de Ila
dilatation

Certains modules de la bande radiante sont équipés de systémes d’absorption de la
dilatation afin de pouvoir compenser les dilatations thermiques des tubes émetteurs. Ces
systemes sont déja montés sur le module et ils ne nécessitent aucune intervention de
montage.

Les modules équipés de systémes d’absorption de la dilatation sont disposés sur la bande
a intervalles réguliers, ils doivent étre positionnés en respectant les emplacements prévus
sur le schéma d’implantation.

Lors de linstallation, il est nécessaire de vérifier que les joints sont
completement étendus et non comprimés, de maniére a pouvoir absorber
les dilatations pendant le fonctionnement normal de l'installation

IMPORTANT : Lors de l'installation il est nécessaire de vérifier que les
systémes de dilatation sont bien étirés et non compressés, de maniéere
a pouvoir absorber les dilatations pendant le fonctionnement normal de
I'installation.

Partie femelle Partie male
\ L/ Flux thermique
Partie male Partie femelle
Flux thermique \ /
Fig. 34
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Suspension des modules

La suspension des modules rayonnants doit se faire au moyen de chaines (seuil de rupture
adapté a un point de 30kg/m pour les modules modele 1200, 25kg/m pour les modules
modeéles 800 et 20 kg/m pour les modeles HE JR) a accrocher sur les étriers de suspension
qui sont a positionner avec un entraxe compris entre 3m minimum et 4,5m maximum. Les
maillons de la chaine doivent permettre le passage d'une vis M8. Prévoir 4 étriers de
suspension pour chaque module rayonnant, 2 par cé6té. (voir fig 32

Chaine de suspension (les
maillons doivent permettre
le passage d’une vis M8).

Vis diamétre mini M8

Tendeur a cage

Etrier de suspension

Vis diameétre mini M8

Tube rectangulaire  du
chassis du module
rayonnant

Entraxe étrier : min 3,0 max 4,5m
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Les étriers doivent étre montés sur le chéassis selon le détail de la Fig. 3-.
Il est conseillé de prévoir un tendeur a cage pour I'équilibrage du module.
Pour la fixation du tendeur a cage, utiliser une vis de diamétre minimum M8.

Fig. 3-24 Détail suspension sur les étriers

Fig. 32

Une fois que tous les modules ont été installés, vérifier que la bande soit bien de niveau
en réglant les tendeurs a cage sur chaque module.

Fig. 3-25 Mise a niveau des modules
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3.8 Raccordement gaz

La canalisation gaz doit étre réalisée en respectant les DTU, regles de l'art et normes en
vigueur.

Le dimensionnement de la canalisation et du kit gaz d’alimentation (kit non fourni avec
vanne d’arrét, filtre, réducteur de pression¥*, prise de pression , flexible**etc.)
doit garantir le bon fonctionnement de I'appareil en débit et en pression dans toutes ses
phases de fonctionnement.

Avant tout mise en service vérifier la compatibilité de I'appareil avec le gaz
distribué et veiller a purger complétement la canalisation afin d’évacuer l'air et les résidus
d’installation qui pourraient bloquer le fonctionnement et provoquer des dommages.

Le raccordement gaz sur I’'appareil est en 1”1/4 male pour le modéle X CERK HE
(le raccordement est en 2’ male pour le modele X CERK HE JR mais il faut prévoir
le flexible en 34’" pour limiter les pertes de charge).

| Vérifier au mille bulles I'étanchéité de tous les raccords gaz

* Utiliser un réducteur de pression (plutot qu’un détendeur) avec une plage
de réglage 20mbar-50mbar (tolérance pressostat gaz). La pression
d’alimentation ne doit jamais excéder 100mbar pour les modéles X CERK HE
et 50mbar pour les modeles HE JR.

** Prévoir un flexible de faible longueur (dimension 1’°1/4 pour le XCERK
HE et dimension 34" de pouce pour le XCERK HE JR) afin de limiter les pertes
de charge.

Le débit du compteur doit étre suffisant pour alimenter lI'appareil et tous les autres
appareils gaz connectés au réseau. Le diametre du raccord gaz sur I'unité de combustion
ne détermine pas le diametre de la canalisation gaz placée en amont de I'appareil. Cette
derniere doit étre dimensionnée en fonction de la longueur et des pertes de charge de la
canalisation selon les regles de I'art et les DTU en vigueur.

Ne jamais utiliser la canalisation gaz pour la mise a la terre des appareils
électriques.

Réaliser le raccordement gaz selon le schéma de principe Fig 35

Pos. Description
1 Flexible antivibratile court
2 Réducteur de pression
3 Filtre
4 Prise di pression
5 Vanne d’arrét
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3.9 Raccordement électrique

Les raccordements électriques doivent étre réalisés par du personnel qualifié en respect
des normes, DTU et regles de I'art en vigueur. Le raccordement électrique sur I'appareil
s’effectue directement sur le panneau électrique situé sur l'unité de combustion (voir
schéma électrique Raccorder I’'alimentation électrique externe sur le bornier situé sur
le panneau électrique de I'unité de combustion (fig. 36).

Pour le raccordement de la force motrice il convient d’alimenter l'appareil avec une
alimentation en 400Vac - 50/60 Hz (Tri+N+T).

Concernant les puissances électriques et les protections des différents modeles, se référer
a la section 2 et a la plaque signalétique de I'appareil.

Le dimensionnement des cables d’alimentation dépend de l'intensité absorbée et de la
longueur du céable.

Protéger I’alimentation électrique en utilisant une protection de type de
type gG de 16 A (pour les modéles XCERK HE) et de type gG de 6 A
(pour les modeles XCERK HE-JR).

Bornier de raccordement pour X CERK HE

Alimentation 400 Vac 50/60 Hz
(TRI+N+T)

o Description - Description

1 Relai 24Vdc 9 MODBUS

2 Transformateur 10 CANBUS

3 Fusible 11 Alimentation 12Vac

4 Régulation ventilateur du brlleur 12 Relance temporisée

5 Alimentation ventilateur brileur 13 Alarme générale pré-cablée pour raccorder
une alarme sonore ou un voyant (max 5A)

6 Pressostat gaz sécurité Mini 14 Volet motorisé d’'amenée d’air (Bellimo)

7 Electrovanne 15 Disponibilité alimentation 230V 50/60Hz

8

Sondes
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Bornier de raccordement pour X CERK HE JR

Alimentation 400 Vac 50/60 Hz (Tri+N+T)

Fig 36.1

Description . Description

Disponibilité alimentation 230V 50/60Hz 10 | Thermostat de sécurité
Alarme générale - pré-cablée pour raccorder 11 | Thermostat de fonctionnement
une alarme sonore ou un voyant (max 5A)

Volet motorisé d’amenée d’air (Bellimo) 12 | Pressostat de recirculation

13 | Phase pour thermostats de

Relance temporisée ) L,
P fonctionnement et de sécurité

O N » (W N |

Alimentation 12Vac 14 | Pressostat gaz sécurité Mini
CANBUS 15 | Electrovanne

MODBUS 16 | Alimentation ventilateur brileur
Sondes 17 | Régulateur ventilateur brileur
Terre pour thermostat de fonctionnement et de

sécurité
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Schéma de principe raccordement interface utilisateur X KLIMA

LCD

Pour pouvoir fonctionner la bande radiante X CERK HE doit impérativement étre raccordée
a une sonde de température résultante a boule noire (SI). Cette derniére permet de
mesurée la température séche résultante (température d’air + température de
rayonnement), qui est la véritable température de confort d’une installation.

La sonde externe (SE) permet uniquement de relever la température extérieure et est

optionnelle.

Pour le raccordement de la sonde il convient d’utiliser un cable 2 x 1,5mm?2 .

RACCORDEMENTS SCHEMA DE PRINCIPE POUR X CERK HE

Bornier de raccordement
de I'unité de combustion

Céable Alimentation 400Vac 50/60Hz
2x1,5mm?2 (TRI+N+T). Protection fusible
type GG.

Céble blindé avec 2 paires
torsadées 2x2x0,5mm?2

AC/DC
CONVERTER

U A

' EPIgraph

IU : interface utilisateur -
Céblage interne

Légende :
SI = Sonde intérieure N°1

Positionner le micro-interrupteur 1 sur la . .
position OFF et le micro interrupteur 2 SI2= Sonde interieure N°2 (option)

sur ON

SE=Sonde extérieure (Option)
IU= Interface Utilisateur
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RACCORDEMENTS SCHEMA DE PRINCIPE POUR X CERK HE JR

Bornier de raccordement
de l'unité de combustion

Alimentation 400Vac 50/60Hz
(TRI+N+T). Protection fusible
type GG.

Céble blindé avec 2 paires
torsadées 2x2x0,5mm?2

IU : interface utilisateur -
Céblage interne

Positionner le micro-interrupteur 1 sur la
position OFF et le micro interrupteur 2
sur ON

Cable

Cable 2x1,5mm?2 )
Léegende :

SI = Sonde intérieure N°1
SI2= Sonde intérieure N°2
SE=Sonde extérieure
(Option)
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Schéma électrique pour X CERK HE
X CERK HE Partiel/2
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X CERK HE Partie2/2
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Schéma électrique pour X CERK HE JR
X CERK JR Partiel/2
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Partie2/2
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Légende schémas électriques

Acc Tranformateur d’allumage
CPRO3 | Régulateur programmable PRO RAD

Ei Electrode d’ionisation

Ev Electrovanne

F1 Fusible 6,3A° (boitier électronique de contrdle) N1
F2 Fusible 6,3A° (boitier électronique de contrdle) N1
F3 Fusible 630mA protection ligne transformateur (T1)
F4 Fusible 630mA protection pour volet d’amenée d’air motorisé (Bellimo) (STM)
F5 Fusible 200mA pour ventilateur de refroidissement
F6 Fusible 630mA protection ligne disponible 230V

Fa Fusible de calibrage adapté pour protection alarme générale
HG Alarme générale (maxi 5A)

IGB Sectionneur général avec verrouillage de porte
U Interface utilisateur (version locale)

K1 Relai 24Vdc

Mv Ventilateur de recirculation

N1 Boitier électronique de contrdle et de modulation
P1 Pressostat de recirculation

Pm Pressostat sécurité Mini

SE Sonde externe
SI Sonde interne

SI-2 Sonde interne N°2

Ssc Bouton démarrage marche forcée temporisée

TL Thermostat de fonctionnement (200°C)

Trl Transformateur 230/12V

TS Thermostat de sécurité (245°C)

TSM | Volet d’amenée d’air motorisé (Bellimo)

Tv Thermostat de contrdle d’aération du panneau électrique
Ul Inverter

Va Ventilateur d’aération du panneau électrique

VBP | Ventilateur brdleur premix
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mn

Panneau électrique de I'unité de combustion X CERK HE JR

F3 Tri CPRO3 M1

I HEEH e
LF

K1 [IGB

[ !l,
o
! e ) -
F L & | ra = oy i
T | =

Pl |

NOTA : pour la programmation du régulateur PRORAD (CPRO03) via l'interface

régulateur veuillez consulter la notice Régulation

Description

Description

U1 Inverter 3kW ACS310 IGB Sectlor_meur général manuel avec
verrouillage de porte

F5 Fusible 200mA c’Ielpro_tectlon d‘alimentation Acc | Boitier d’allumage TSM 220-240

du ventilateur d'aération
CPRO3 | Régulateur programmable PRO RAD TL Thermostat TR2 0-90°C avec bulbe

longueur 1500mm

N1 Carte CE1 TC340P1 MC MICRO P1 Pressostat dair 0,2-3mbar

K1 Relai 24V TS Themrostat de sécurité avec bulbe
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Panneau électrique de I'unité de combustion X CERK HE

NOTA : pour la programmation du régulateur PRORAD via l'interface régulateur
veuillez consulter la notice Régulation

Description

Description

N1 | Boitier électronique MC Micro TC340P1 CE1 el | SR GEF EERERE] MiEn e sEe
verrouillage de porte
Tv Thermostat de ventilateur d’aération du Ul Inverter ACS310 3kW
panneau électrique
- o
Acc | Boitier d'allumage TSM 220-240 TL Thermostat TR2 0-90°C avec bulbe
longueur 1500mm
i ) CPRO3 | Régulateur programmable PRO
P1 Pressostat d’air 0,2-3mbar RAD (CPRO3)
F5 Fusible 200mA de protection
TS Themrostat de sécurité avec bulbe d’alimentation du ventilateur

d’aération
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Régulateur programmable PRORAD

Le régulateur PRORAD est programmable. La programmation est réalisée d’usine.

Des mises a jour éventuelles peuvent étre effectuées par l'intermédiaire d’'une clé USB
contenant les fichiers de mise a jour, lesquels restent la propriété exclusive du fabricant.
Le raccordement du régulateur programmable est réalisé a I'aide de borniers a vis et de
connecteurs avec des branchements pré-cablés.

Fonctionnement local et avec un PC de supervision

Pour communiquer correctement avec l'interface utilisateur il conviendra de positionner
correctement les DIP-switch CANbus et MODBUS (Erreur! Source du renvoi
introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Fonctionnement Local : (controle et
régulation de [I'appareil via linterface
utilisateur)

RS485 LT (DIP -Switch 1= = OFF
CAN LT (DIP-Switch 2)=0ON

Fonctionnement PC : (configuration de Ia
derniére unité du réseau MODBUS)

RS485 LT (DIP -Switch 1= = ON

CAN LT (DIP-Switch 2)= ON
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Schéma de principe avec raccordement MODBUS et systéme de
gestion spécial Software PC et interface MIM

Cable 2x0,5mm?2
blindé

CANbus 2x2x 0,5mm?2

blindé

PC avec Software dédié

Cable 2x1,5mm?

Céble 2x1,5mm?2

Position DIP Switch
régulateur PRO RAD

Adresse 247

Alimentation 400Vac
50/60Hz (TRI+N+T)

Adresse 2

Alimentation 400Vac
50/60Hz (TRI+N+T)

Adresse 1

Alimentation 400Vac
50/60Hz (TRI+N+T)
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SEQUENCES DE FONCTIONNEMENT

Point de consigne

AT Température ambiante

Ventilateur de recirculation (MV)
Démarrage brlleur

Ventilateur brlleur (VBP)

Electrovanne (Ev)

Allumage

Pmax | Puissance thermique Maxi
P min |Puissance thermique Mini

Tm |Temporisation initiale a la puissance maxi 600 sec
Tr |Temporisation a l'allumage 120 sec

Tprs |Temporisation de prébalayage 120 sec
Tpv | Temporisation de post-ventilation 300 sec
Ts |Temporisation de sécurité (boitier controle de flamme) 5 sec
T1 Temporisation d’allumage pour les deux ventilateurs 30 sec

Durée de lancement du ventilateur du brlleur pour arriver a la 10 sec
vitesse d'allumage

Vbwmax |Vitesse maxi ventilateur brileur

Vbmin | Vitesse mini ventilateur brileur

Vrmax | Vitesse maxi ventilateur de recirculation
Vrmin | Vitesse mini ventilateur de recirculation

T2

Demande de température

Validation controle de flamme

Atteinte du point de consigne
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DEPANNAGE ET ENTRETIEN

Cette section décrit les instructions nécessaires afin de pouvoir effectuer les réglages de
I’électrovanne gaz, les mutations gaz, et les opérations d’entretien.

La mise en service de l'installation doit étre réalisée par un technicien EXELTEC ou par un
technicien qualifié et habilité par le fabricant.

5.1 Protocole de mise en service

Réglage en mise en service

Respecter les étapes suivantes :

1) Effectuer un contrble visuel de linstallation, des connexions électriques et du
raccordement gaz.

2) Vérifier I’étanchéité de la rampe gaz en pratiquant un test au ‘mille bulles’.

3) Vérifier que le gaz et la pression d’alimentation correspondent aux spécifications
de la plaque signalétique de I'unité de combustion X CERK ainsi que sur le tableau
technique (Tableau 2 Données techniques des unités de combustion).

4) Controler le réglage du thermostat situé a l'intérieur du panneau électrique comme
suit :

- Thermostat de fonctionnement:.................... 200°C
5) Contréler et vérifier le réglage du pressostat de recirculation a 0,5 mbar. Le
pressostat intervient en bloquant le fonctionnement de I'unité de combustion et/ou
en empéchant I'allumage dans le cas d’une fuite sur le réseau aéraulique (probléme
d'installation, dommage mécanique sur les tubes émetteurs, probléeme
d’assemblage mécanique ou d’étanchéité sur les raccordements des tubes
émetteurs etc.) ou sur le conduit de fumée.
Thermostat de sécurité
avec réarmement
Pressostat: manuel - Calibrage fixe
reglage 0,5mbar 3 257 °C

Thermostat de fonctionnement:
réglage 200°C
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6) Vérifier que le pressostat de sécurité mini gaz soit réglé sur 15 mbar

7) Vérifier la présence de gaz en faisant une mesure statique, brileur éteint, a I'entrée
de I'électrovanne gaz (Fig.6.2 pour modele HE et Fig 6.3 pour modele HE JR).

X CERK HE

Prise de pression
amont (entrée)

X CERK JR

Prise de pression
amont sur
|’électrovanne
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8) Connecter l'interface utilisateur (IU)

9) Connecter l'interface Brahma en utilisant le port USB de |'ordinateur et a la platine
de contréle en utilisant le port RS232 (connecteur spécial J13).

10) Connecter un manomeétre en parallele du pressostat en utilisant deux
raccords en T.

Prise de pression a
I'entrée de
I'aspiration d’air

Prise de pression

a l'entrée de la
/ chambre de
combustion
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11) Dans le cas ou un compteur dédié n‘a pas été
raccordé en amont du X CERK raccorder un compteur ou un
débitmétre ;

12) Déconnecter I’'écran de I'Inverter et le reconnecter
en utilisant un cable Ethernet afin de simplifier I'affichage.
13) Mettre I'unité de combustion sous tension via la protection

de I'armoire générale ;
14) Mettre le sectionneur-verrou de la porte de l'unité de
combustion en position “1” ;

15) Vérifier le réglage de la date et de I'heure de
I'interface utilisateur ;

16) A partir de l'interface utilisateur, placer I'unité de combustion en
mode manuel et régler le point de consigne a 0°C ;

17) Vérifier via le boitier Brahma que les parametres ‘Minimum power’,
‘maximum power’ et ‘power during TP-TS' reprennent bien les valeurs de calibrage
mentionnées a la section 5.4 (voir section 5.5 pour la modification des valeurs).

18) Vérifier les valeurs en Hz de la vitesse minimum et maximum du
ventilateur (les valeurs de référence sont consultables a la section 5.4), en vérifiant
respectivement les parameétres 11.04 (mini) et 11.05.(maxi) (voir la section 5.6
pour la modification des parametres de l'inverter).

19) A partir de l'interface utilisateur faire la saisie en mode calibrage en
utilisant le mot de passe fourni par EXELTEC.

NOTA : seuls les techniciens agréés peuvent accéder au mode calibrage

20) Autoriser la saisie de la modification du calibrage et positionner le
volet sur la position fermée ;

21) Le régulateur autorise le démarrage du cycle avec le démarrage du
boitier Brahma de contrble de flamme et du ventilateur de recirculation ;

NOTA : vérifier le sens de rotation du ventilateur de recirculation
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22) A ce stade les deux ventilateurs exécutent un prébalayage de 50
secondes a vitesse maxi. Aprés quoi le ventilateur du brlleur diminue sa vitesse
pour aller sur la vitesse d’allumage et apres 10 secondes |'allumage intervient ;

23) 5 minutes apres le début du cycle, ouvrir le volet d’air ; au cas ou la
combustion deviendrait instable, augmenter le gaz en agissant sur le régulateur de
pression maxi de |’électrovanne ;

24) Insérer l'analyseur dans la chambre de combustion et la sonde
température dans le conduit de cheminée ;

25) Attendre que l'installation soit en équilibre thermique (température
des fumées a 150°C +/-10%) ;
26) Agir sur le parametre 11.05 (*)de l'inverter (voir section 5.6) afin de

modifier la vitesse du ventilateur de recirculation et pouvoir lire sur le manomeétre
un AP de 1,5 a 2mbar maxi. ;

Si on fait le calibrage pour la puissance mini, intervenir sur les parametres 11.04 et
11.05;

(*)Les parametres 11.05 et 11.04 sont déja pré-réglés en usine (voir section 5.6).
Il est cependant toujours nécessaire de refaire un calibrage lors de la premiére mise
en service afin de prendre en compte les caractéristiques réelles du réseau radiant
installé sur le site.

27) Vérifier les valeurs des produits de combustion avec un analyseur adapté. Faire
varier éventuellement la pression gaz maxi (section 5.2) en se basant sur les valeurs
de CO de la section 5.4. Vérifier le débit gaz réel en faisant une lecture sur le
compteur gaz ;

28) Calculer le rendement de combustion selon les instructions de la section 5.3 ;
29) Répéter la procédure du point 26 au point 28, a la puissance mini

30) Refaire un test d'allumage avec le volet d’air motorisé fermé ;
31) Sortir du mode calibrage en le désactivant
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32) Utiliser l'interface utilisateur pour revenir au mode de fonctionnement manuel
et fixer un point de consigne (setpoint) supérieur a la température ambiante.

Exécuter sur cette base un cycle de fonctionnement complet, de I'allumage jusqu’a
la fin de la post-ventilation. Voir section 4.

Le calibrage de I'unité de combustion est maintenant terminé.
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5.2 Réglage de la pression gaz

X CERK Modele HE-JR

Afin d’obtenir une valeur optimale de CO5 (dioxyde de carbone), raccorder au point de

prélevement prévu (section 5.3) un analyseur adapté et calibré. Procéder ensuite au
réglage de la pression gaz mini et maxi du X CERK modele HE JR selon la procédure
suivante :

Débit maxi : faire tourner la vis plate (1) de l’électrovanne (fig. 61) dans le sens
antihoraire afin d'augmenter la pression.

Débit mini : enlever le bouchon a vis plate (3) puis faire tourner la vis cruciforme (2) de
I’électrovanne (fig. 61) dans le sens horaire afin d’augmenter la pression.

Fig 61

1= Régulateur pression gaz maxi
2= Régulateur pression gaz mini
3= Bouchon de fermeture du régulateur gaz mini
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X CERK Modele HE

Afin d’obtenir une valeur optimale d’hygiéne de combustion, raccorder au point de
prélevement prévu (section 5.3) un analyseur adapté et calibré. Procéder ensuite au
réglage de la pression gaz mini et maxi du X CERK HE selon la procédure suivante :

Ratio gaz/air : pour augmenter la valeur de CO2, tourner la vis (1) de I’électrovanne
dans le sens anti-horaire.

L'offset est réglé en usine et NE DOIT JAMIS ETRE MOFIFIE.

Fia 62

1 = Régulateur ratio gas/air
2= Régulateur du point 0 (offset). (Réglage usine ne doit jamais étre modifié)
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5.3 Analyse des fumées et calcul du rendement de combustion

Les unités de combustion X CERK HE et X CERK HE JR sont fournies avec un point de
mesure (bouché avec un caoutchouc) situé (1) directement sur le tampon bruleur.

Ce point d'analyse permet d’effectuer un calibrage précis du br(leur en optimisant au
maximum le rapport stcechiométrique sans étre perturbé par l'excés d’‘air ou les
mouvements de recirculation qui ont lieu a l'intérieur de la bande radiante.

On peut donc analyser toutes les données de combustion a I'exception des
températures des fumées qui doivent toujours étre relevées dans le conduit
d’évacuation des fumées.

Une fois que I'on a mesuré la température des fumées on procede au calcul de rendement
de la bande radiante en utilisant la formule de calcul suivante (formule et coefficient selon
la norme UNI 10389 et/ou norme Allemande BImSchV du 15/7/88)
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Calcul des pertes aux fumées

Relever tout d’abord

1°) Le contenu d'O2 dans les produits de combustion (fumées séches) mesuré au point de
prélévement situé dans la chambre de combustion ;

2°) Le contenu de CO: dans les produits de combustion (fumées seches) mesuré au point
de prélevement situé dans la chambre de combustion ;

3°) Température de I'air comburant ;

4°) Température des fumées relevées dans le conduit d’évacuation des fumées.

Les pertes aux fumées sont calculées selon la formule suivante sur la base de la valeur
d’ O, mesurée:

Qs =[A1/(21-02) + B x (& - &)
Si I’'on mesure le CO, a la place de I'oxygene, le calcul se fait selon la formule suivante:

Qs =[A2 /CO- + B] x (tr- t3)

Legende :
QS = pertes aux fumées en %
tf = températures des fumées en °C
ta = température de I'air comburant en °C
02 = contenu d’oxygéene dans les fumeées seches en vol.%
Cc0o2 =contenu de dioxyde de carbone dans les fumées seches en vol.%
Al, A2, B = coefficients selon la norme UNI 10389 donné pour chaque
combustible (voir Tab. 18)
Al A2 B Combustible
0,66 0.38 0.010 Gaz Naturel
0.63 0.42 0.008 Propane/GPL/butane

La valeur de Qs obtenue doit étre arrondie a la premiere décimale apres la virgule.

Le rendement de combustion de la bande radiante en rapport a la puissance thermique
mesurée dans le foyer est donné:

ncomb =100 - QS [%]
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Vérifications des valeurs de NOx

IMPORTANT

Dans le cas ou I'analyseur lit seulement une valeur de NO sur la base
du 0. mesuré (valeur non corrigée), suivre la formule ci-dessous afin
de calculer la valeur de NOXx.

NOy = NOpppgs X 1,05

NOx(3%0;) = NO x ———>
O2meas valeur 02 mesurée [%]
NOmeas = valeur NO mesurée [ppm]
NOX (3% 02) valeur NOX a 3% d'0O2 [ppm]
NOX = valeur NOX calculée sur la base du

NOmeas [ppm]

Pour la conversion des unités, suivre les tables de conversion ci-dessous (Tables selon la
norme EN 416:2009)

. G20 G25 |

mg/kWh mg/MJ | mg/kWh | mg/MJ

02=0% | 1 ppm? 1,764 0,490 1,797 0,499
1 mg/m3 0,859 0,239 0,875 0,243

a)
02=3% 1 ppm 2,059 0,572 2,098 0,583
1 mg/m? 1,002 0,278 1,021 0,284
a)l ppm = 2,054 mg/m3 and 1 ppm = 1 cm3/m3

Naturel)

mg/kWh mg/MJ
02=0% 1 ppm? 1,778 0,494
1 mg/m3 0,866 0,240

a)
02 =3% 1 ppm 2,075 0,576
1 mg/m3 1,010 0,281

a)l ppm = 2,054 mg/m3and 1 ppm = 1 cm3/m3
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Si les valeurs de NOx ne respectent pas les valeurs mentionnées au tableau pour le
modele concerné, veuillez procéder de la fagon suivante :

1. Controler le calibrage et vérifier que I'apport en gaz soit
correct au niveau du mélange (vérifier ensuite la puissance
thermique de I'appareil et I'allumage correct a froid) ;

2. Régler le volet de mélange qui détermine la quantité des
produits de combustion qui va se mélanger avec l'air
comburant et au gaz, nécessaires a la combustion. Le volet de
mélange a 6 points de réglage différents. Le point 6
correspond a un volet completement ouvert. Le point 1 a un
volet completement fermé (voir section 4.3.3.)

NOTA

Lorsque I'étanchéité du réseau de tubes radiants n’est pas parfaitement
étanche on obtient des valeurs d’'0O2 qui sont altérées. Il convient dans
ce cas de modifier la valeur de réglage du volet afin d’augmenter la
quantité de fumées recyclées dans la combustion et pouvoir ainsi
diminuer les valeurs de NOx.

Réglage du volet de mélange (pour X CERK HE JR uniquement)

Fig. 63

POSITION 6

Volet complétement ouvert

Section de passage des produits de combustion : 31cm?2
A= Volet réglable a 6 positions

B=Blocage avec vis M4 , téte Allen ;

C=trous de passage des produits de combustion.
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Fig. 64
POSITION 5
Section de passage des produits de combustion : 27cm?2

Fig. 65
POSITION 4
Section de passage des produits de combustion : 20cm?2

Fig. 66
POSITION 3
Section de passage des produits de combustion : 13cm?2
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Fig. 67
POSITION 2

Section de passage des produits de combustion : 5 cm?2
Position par défaut du réglage usine.

Fig. 68
POSITION 1 (volet totalement fermé)
Section de passage des produits de combustion : 0 cm?2
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5.4 Réglage et calibrage

TABLEAU DE CALIBRAGE POUR GAZ NATUREL (G20)

Puissance
MOD. Thermique Calibrage du ventilateur brileur Calibrage Inverter Valeur combustion pour calibrage électrovanne
(Hi) (kW)
Start TP-TS  Par 11.05 Par 11.04 COza 0:a100% CO2a50% O2a50%
o 0, . 0, o - . o, . o o, 2 (] 2 (] 2 0
Max 100% Rpm 100% Min 50%  Rpm 50% [%] [Hz] Rpm 100% 2] Rpm 50% 18}2]4 [%] %] [%]
HE 290 100 9050 23 4550 20 45 2621 35 2170 9.4 4 8.7 53
HE 270 93 8750 2 4300 20 ) 2457 32 1984 9.4 4 8.7 53
HE 250 86 8350 21 4150 20 39 2281 30 1860 94 4 8.7 53
HE 230 79 7900 20 3950 20 36 2106 27 1674 9.4 4 8.7 53
HE 210 72 7550 19 3800 20 33 1930 25 1550 9.4 4 8.7 53
HE 190 65 7100 18 3650 20 30 1755 23 1426 9.4 4 8.7 53
HE 170 9 6700 17 3400 20 27 1580 21 1302 9.4 4 8.7 53
HE 150 52 6200 16 3100 20 24 1404 18 1116 9.4 4 8.7 53
HE-IR 120 7 6350 30 3100 20 44 2601 31 1922 9.4 4 8.7 53
HE-JR 13 7l 6050 29 3000 20 43 2515 30 1860 9.4 4 8.7 53
HE-JR 100 R 4850 28 2400 20 40 2365 29 1798 9.4 4 8.7 53
HE-IR 80 47 3850 26 1900 20 36 2106 27 1674 9.4 4 8.7 53
HE-JR 60 3 3200 2 1650 20 32 1876 25 1550 9.4 4 8.7 53
TABLEAU DE CALIBRAGE POUR GAZ PROPANE (G31)
Puissance
MOD.  Thermique Calibrage du ventilateur briileur Calibrage Inverter Valeur combustion pour calibrage électrovanne
(Hi) (kW)
Start TP-TS  Par 11.05 Par 11.04 COza 02a100% CO2a50% O2a50%
Max 100% Rpm 100% Min 50% Rpm 50% [%] [Hz]  Rpm100%  [Hz] Rpm 50%  100% [%] [%] [%] [%]
HE 290 93 8750 22 4300 20 45 2621 35 2170 11.3 4 9.1 4.7
HE 270 86 8350 21 4150 20 42 2457 32 1984 11.3 4 9.1 4.7
HE 250 79 7900 20 3950 20 39 2281 30 1860 11.3 4 9.1 4.7
HE 230 72 7550 19 3800 20 36 2106 27 1674 11.3 4 9.1 4.7
HE 210 65 7100 18 3650 20 33 1930 25 1550 11.3 4 9.1 4.7
HE 190 59 6700 17 3400 20 30 1755 23 1426 11.3 4 9.1 4.7
HE 170 52 6200 16 3100 20 27 1580 21 1302 11.3 4 9.1 4.7
HE 150 46 5950 15 2850 20 24 1404 18 1116 11.3 4 9.1 4.7
HE-Jr 120 59 4850 28 2400 20 44 2601 31 1922 11.3 4 9.1 4.7
HE-Jr 115 55 4500 27 2250 20 43 2515 30 1860 11.3 4 9.1 4.7
r 100 47 3850 26 1900 20 40 2365 29 1798 11.3 4 9.1 4.7
HE-Jr 80 39 3200 24 1650 20 36 2106 27 1674 11.3 4 9.1 4.7
TABLEAU DE CALIBRAGE POUR GAZ GRONINGUE G25
Puissance
MOD. Thermique Calibrage du ventilateur brileur Calibrage Inverter Valeur combustion pour calibrage électrovanne
(Hi) (kW)
Start TP-TS  Par 11.05 Par 11.04 COal  0,al 100% CO;al 50% O al 50%
Max 100% Rpm 100% Min 50% Rpm 50% [%] [Hz]  Rpm100%  [Hz] Rpm 50%  100% [%] [%] [%] [%]
HE 290 100 9050 23 4550 20 45 2621 35 2170 9.4 4 8.7 53
HE 270 100 9050 23 4550 20 42 2457 32 1984 9.4 4 8.7 5.3
HE 250 93 8750 22 4300 20 39 2281 30 1860 9.4 4 8.7 53
HE 230 86 8350 21 4150 20 36 2106 27 1674 9.4 4 8.7 53
HE 210 79 7900 20 3950 20 33 1930 25 1550 9.4 4 8.7 5.3
HE 190 72 7550 19 3800 20 30 1755 23 1426 9.4 4 8.7 53
HE 170 65 7100 18 3650 20 27 1580 21 1302 9.4 4 8.7 53
HE 150 59 6700 17 3400 20 24 1404 18 1116 9.4 4 8.7 5.3
HE-JR 120 82 6760 32 3350 20 44 2601 31 1922 9.4 4 8.7 53
HE-JR 115 80 6550 31 3200 20 43 2515 30 1860 9.4 4 8.7 53
HE-JR 100 77 6350 30 3100 20 40 2365 29 1798 9.4 4 8.7 5.3
HE-JR 80 59 4850 28 2400 20 36 2106 27 1674 9.4 4 8.7 53
HE-JR 60 47 3850 26 1900 20 32 1876 25 1550 9.4 4 8.7 53
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5.5 Programmation du boitier de controle de flamme

NOTA : l'utilisation de l'interface hardware CAM70255 01 et du software de
programmation 340i_V2.0 du boitier de contrdole de flamme est exclusivement
réservée aux techniciens EXELTEC et aux centres techniques agrées ayant recu
une formation usine.

Installation

Procédure d’installation du software :

1) Exécuter en tant qu’administrateur le fichier REG232.exe présent dans le répertoire
‘REGISTRATION’, puis confirmer avec le bouton OK. S’assurer ensuite de la
confirmation de l'installation correcte de I'OCX ;

2) Insérer l'interface hardware USB (CAM70255_01) puis lorsque cela sera demandé
fournir le Driver se trouvant a l'intérieur du répertoire ‘DRIVER’. L’interface
CAM70255_01 se raccorde sur le connecteur J13 (RS232) du boitier de contrdle de
flamme.

Une fois les enregistrements terminés il devient possible d’utiliser I'interface réelle
(340i.exe).

Utilisation

Dans la section ‘COM setup’, sélectionner le port sur lequel a été connecté l'interface
serial, puis cliquer sur le bouton ‘Start’ pour démarrer la communication.

Dans la section ‘Power required’, on affiche le niveau de modulation de fonctionnement
du ventilateur (fig.70)

Dans la section ‘Position’, on affiche le statut de fonctionnement (Fig.70).

Fig. 70
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Calibrage

Aller sur ‘Options’, cliquer sur ‘Setup’, ce qui fait apparaitre I'écran ci-dessous (Fig 71)

Cliquer sur ‘Read’ pour lire les parametres qui ont été téléchargés sur le boitier de
controle :

Minimum Power : en pourcentage du nombre de tours minute nominal du
ventilateur du br(leur pour le fonctionnement a la puissance mini demandée
Maximum Power : en pourcentage du nombre de tours minute nominal du

ventilateur du br(leur pour le fonctionnement a la puissance maxi demandée
Power during TP-PS: en pourcentage du mini et du maxi saisi auquel le ventilateur va
se mettre pour effectuer I'allumage .

Nota : pour modifier les parametres saisis, cliquer sur la section désirée puis
augmenter ou diminuer la valeur avec les fleches Haut/Bas situées sur le coté de
la valeur. Une fois la valeur saisie cliquer sur le bouton ‘Write’ pour mémoriser
les nouveaux parametres sur le boitier de controle.
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5.6 Modification des parameétres de l'inverter

Les parametres de l'inverter peuvent étre modifiés en utilisant les touches de saisie du

panneau de contrdle de l'inverter. Tab 15

Ecran LCD divisé en 5 zones
a. Supérieur gauche Signalisation de |'état :

LOC : convertisseur en mode local = commande via le
panneau de contrdle

REM : convertisseur en mode déporté= commande via
Input/Output ou bus.
b.Supérieur droit - Unité de mesure de la valeur a I'écran
c.Centre - Variable, affiche en général les valeurs des
parameétres , signaux, menu et listes. Affiche également les
codes des défauts et des alarmes.
d.Inférieur gauche et centre - Statut opérationnel du panneau :

OUTPUT : mode OUPUT

PAR : mode paramétre

MENU : menu principal

: mode Fault

e.Inférieur droit- indicateurs :

FWD (forward, avant) / REV (reverse, arriere) :

Sens de rotation du moteur

Si clignote lentement : arrét

Si clignote rapidement : fonctionnement pas encore au point
de consighe

Fixe : fonctionnement, au point de consigne

SET : la valeur visualisée peut étre modifiée (dans les modes
Parameter ou Reference)

RESET/EXIT - Revient au niveau précédent du menu sans
sauvegarder les valeurs modifiées. Acquitte les défauts dans les
modes Output et Fault

MENU/ENTER - Passe au niveau suivant du menu. Dans le mode
Parameter, enregistre la valeur visualisée comme nouvelle
référence.

Haut

- Permet de dérouler un menu ou une liste vers le haut

- Si un parametre est sélectionné, permet d’augmenter la valeur
- Dans le mode Reference augmente la valeur de référence

- En restant appuyé sur la touche la valeur change plus
rapidement

Bas

- Permet de dérouler un menu ou une liste vers le bas

- Si un parametre est sélectionné, permet de diminuer la valeur
- Dans le mode Reference diminue la valeur de référence

- En restant appuyé sur la touche la valeur change plus
rapidement

LOC/REM -commutation du convertisseur en mode local ou
déporté

DIR - Modifie le sens de rotation du moteur

STOP - Arréte le convertisseur de fréquence (mode local)

O 0N O

START - Démarre le convertisseur de fréquence (mode local)
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Principaux parametres de l'inverter a saisir

1104 Rotation mini du moteur (valeur en Hz)
1105 Rotation maxi du moteur (valeur en Hz)
1003 Permet de contr??I‘er le sens de rotation du moteur ou de fixer la direction
l=avant ; 2=arriere
Sélectionne |'affichage des parametres ou des parametres qui seront
1611 affichés sur le panneau de controle.
3=tous les parameétres sont activés
2202 Temps d’accélération (s)
2203 Temps de décélération (s)

PLAQUE MOTEUR

9905 Tension (V)
9906 Intensité (A)
9907 Fréquence (Hz)
9908 Rotation (rpm)
9909 Puissance (kW)
9014 Inversion de deux phases sur le cable moteur
Inversion de phase : 0=non ; 1=oui
9906 Intensité (A)
Tab 16

IMPORTANT
Les deux premiers chiffres du parametre identifient le sous menu
(exemple : parameétre 22.02 = sous menu 22)
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Saisie des parameétres de l'inverter Exemple : parameétre 11.04
(vitesse maxi)

Appuyer sur la touche MENU/ENTER

Accéder au sous menu 11 a l'aide des touches haut bas

Appuyer sur la touche MENU/ENTER

Accéder au parameétre 11.04 avec les touches haut bas

Appuyer 2 fois sur la touche MENU/ENTER

Modifier la valeur avec la touche haut et bas

Appuyer sur la touche MENU/ENTER pour confirmer la valeur
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5.7 Mutation gaz

Contacter le service technique Exeltec afin de procéder a la mutation gaz de la bande
radiante X CERK HE.

5.8 Démontage des composants de I'unité de combustion

Démontage et nettoyage du briileur

1) Retirer le flexible d’'amenée d’air comburant apres avoir dévissé les colliers de fixation

(F)

Notice d’installation, de maintenance et d’utilisation X-CERK HE(2)-2021-01-FR Page | 71



2) Afin de retirer le bloc gaz complet de I'unité X CERK HE, débrancher les connexions de
I’électrovanne (1), celles du pressostat de sécurité mini (3),et celles du ventilateur
(4),le céable de I'électrode d’allumage avec le fil de terre et le connecteur d’alimentation
du boitier d'allumage (5). Puis dévisser les deux raccords union (2) en faisant attention
a ne pas perdre le joint intérieur (voir figure suivante))

Fig 74
3) Afin de retirer le bloc gaz complet de I'unité X CERK HE JR, débrancher les connexions
de I'électrovanne (2), et celles du ventilateur, puis dévisser le raccord union (3) et
dévisser la connexion (1) (fig 75)
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4) Retirer les deux connexions de I'électrode d’allumage (A) et d’ionisation (R) du panneau
électrique (fig 76).

Fig 76

5) Dévisser les 4 vis (F) de fixation du brlleur et retirer le bloc complet. Ne pas oublier
de remettre le joint (G) lors du remontage du brileur. (Fig 77)

Fig 77
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6) Dévisser les 4 vis de fixation (1) afin de pouvoir retirer la téte de I'ensemble briileur
(voir le schéma ci-dessous). Ne pas oublier de remettre le joint (G) lors du remontage
du brdleur. (Fig 78)

(Fig. 78)

7) Une fois la téte du brlleur séparée du corps du brileur, il est possible de procéder au
nettoyage.
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Remplacement des électrodes

1) Prévoir un joint (G) au cas ou il serait a remplacer ;
2) Retirer les fils du panneau électrique (fig 76)
3) Dévisser les deux vis de fixation

Fig.79

Démontage du moteur de recirculation

Pour le démontage du moteur de recirculation procéder comme suit.

Aprés avoir retiré le flexible d'amenée d’air comburant, retirer le cable d'alimentation du
moteur et dévisser les 6 vis de fixation (Voir ci-dessous). On peut ensuite retirer
I'’ensemble complet (moteur et turbine).
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5.9 Défauts et actions correctives

Se reporter a la notice Régulation X CERK afin de consulter la signalisation des défauts, la
liste des alarmes et les actions correctives a effectuer.

5.10 Opérations de maintenance périodique

Afin de respecter les obligations Iégales concernant I'entretien des appareils a gaz et afin
de préserver la durée de vie de |'appareil, procéder a une maintenance annuelle au moins
une fois I'an avant toute remise en route de l'installation.

Action | Description ' Paragraphe/référence fig.
Nettoyage général Nettoyer l'intérieur de l'unité de
combustion
Nettoyage de l’'entrée d‘air | Nettoyer la grille d’amenée
comburant d’air comburant (située sur le

coté de l'unité de combustion)
et aspirer les dépots de
poussiere sur la grille.

Nettoyage brileur Démonter le brlleur et|§4.9.1
nettoyer la téte de combustion.
Vérification du ventilateur de | Vérifier que le ventilateur de | § 4.9.3
recirculation recirculation tourne librement
sans aucun frottement

Vérification de [|‘état de | Sortir les électrodes de| §4.9.2
I’électrode et procéder a son | I'ensemble brileur et selon
remplacement éventuel I'état procéder a leur
remplacement éventuel.
Contréle de pression des | Vérifier les pressions amonts | § 4.2
vannes solénoides d’alimentation de
I’électrovanne (tableau 2)
Vérification de I'étanchéité de | Vérifier I'étanchéité de la ligne

la ligne gaz gaz avec du mille bulles

Vérification des joints de | Controle visuel de lintégrité | § 3.7.2
dilatation des joints de dilatation

Controle de combustion Vérifier la combustion a l'aide | § 4.2.1.

d’un analyseur de combustion.
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Action

' Paragraphe/référence fig.

Nettoyage de I'entrée d‘air de
refroidissement de l'inverter

Description
Procéder a un nettoyage de la
grille  d'entrée d'air de
refroidissement de
I'inverter.

Nettoyer le ventilateur et la

Procéder a un nettoyage de la

grille de ventilation du | grille de ventilation et au
panneau électrique ventilateur du panneau
électrique.
Vérification du cycle | Controle visuel de la séquence | §4.4
d'allumage d’allumage. Vérifier |'absence
d’anomalie et d’‘alarme sur
I’écran de l'interface utilisateur.
Vérification de la sonde de | Vérifier la précision de la sonde | § 5.2.4.7 de la notice de

température ambiante et de
la sonde de température
externe (éventuelle)

a boule noire et de la sonde
extérieure (éventuelle) avec un
thermometre a boule noire
(pour la température
ambiante).

Corriger la déviation éventuelle
en intervenant sur le
paramétrage de la sonde via
I'interface utilisateur.

régulation X CERK

Remettre a zéro le compteur
pour la date de la prochaine
échéance de maintenance

Si I'option “Echéance
maintenance” a été activée,
remettre a zéro le comptage
d’heures en allant sur la page
du sous menu paramétrage
maintenance

§§ 5.2.4.10 et 5.2.4.11 de la
notice de régulation X CERK
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5 LIMITES ET EXCLUSIONS DE GARANTIE

1°) Les appareils doivent étre installés par un professionnel disposant d’'un agrément gaz selon le
respect des regles de I'art et de la réglementation en vigueur. Aucune garantie ne sera accordée
dans le cas contraire.
2°) Les appareils, objets de cette notice, sont exclusivement destinés au chauffage des locaux
industriels et tertiaires de grand volume. La garantie serait automatiquement exclue en cas :
e D’application destinée a un process industriel
e De chauffage domestique
e De chauffage de locaux (ERP, industriels ou tertiaires) dont la
réglementation en vigueur interdit |'utilisation des appareils objets de cette
notice
e Dlutilisation en extérieur ou dans une zone non protégée de I'humidité,
des intempéries et des variations de températures

3°) L’installation des appareils objets de cette notice est formellement proscrite dans les locaux dits a
risque ce qui en exclu de facto toute possibilité de garantie. De méme, I'installation du matériel est
proscrite dans tout local présentant des vapeurs corrosives (sel, produits chlorés-acides-sulfureux-
ammoniacaux-sodiques etc). La responsabilité de la vérification de I’environnement de
fonctionnement des appareils appartient a I'installateur et a I'utilisateur. Dans le cas contraire aucune
garantie ne sera accordée et EXELTEC ne pourra en aucun cas étre tenu responsable des
conséquences de I’'installation des appareils dans un tel environnement.

4°) Le non respect des instructions de cette notice ou la modification des appareils sans autorisation
du constructeur exclue de facto toute garantie sur les appareils. Pour étre acceptées, les
modifications devront faire I'objet d’un accord écrit d’EXELTEC.

5°) Préalablement a l'installation, les appareils devront faire I'objet d’'une manipulation et d'une
manutention soignées et étre stockés a |'abris des intempéries. EXELTEC refusera toute prise en
charge dans le cas contraire.

6°) Les appareils répondent aux normes en vigueur sur le territoire frangais. Aucune garantie ne
pourra étre donnée en cas d’installation a I’étranger, y compris dans un pays de la Communauté
Européenne.
7°) Réception des marchandises :
Il appartient a I'acheteur de vérifier, a réception des marchandises, la conformité du quantitatif
livré ainsi que I'état des marchandises. En cas de non-conformité, |'acheteur doit : p
e mentionner immédiatement lI'ensemble des non-conformités de fagon détaillée sur le
bordereau du transporteur ;
e transmettre dans les 48h une réclamation adressée au transporteur reprenant les non-
conformités constatées.
Aucune réclamation ne pourra étre prise en compte dans le cas contraire.
8°) Les appareils objets de cette notice doivent faire I'objet d’un entretien annuel par une société
de maintenance agrée. Un défaut d’entretien exclut de facto toute garantie.
9°) Exeltec décline toute responsabilité et exclut toute garantie en cas d’utilisation de piéces de
rechange qui ne proviendrait pas de sa fourniture.
10°) La garantie ne couvre pas d’autres fournitures fournies par d’autres prestataires au cours de
I'installation de I’X CERK.
11°) La garantie serait immédiatement exclue dans le cas ou le matériel ou l'installation ferait
I'objet d’une modification sans accord préalable de la part d’Exeltec et sans que celle-ci soit
exécutée par une station technique agréée.
12°) La garantie ne couvre pas les probléemes et dommages causés par une négligence, un non-
respect de la réglementation ou un usage impropre du matériel
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Technoparc Sadne Vallée Est
215 Rue Marie Curie

01 390 CIVRIEUX EN DOMBES
Tel. 04 78 82 01 01

Fax. 04 78 82 01 02

Mail : info@exeltec.fr
www.exeltec.fr
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